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Laborator 1.SCV, a.s., Pribram, zkusebni laborator ¢.1430 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.,
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Novohospodska 93, 261 80 Pribram IX
Laborator pitnych vod
Telefon: 318 494 233, Fax: 318 633 070, e-mail: laborator@1scv.cz
PROTOKO L o0zkouskach982/2026
vzorku Cislo: 808/2026
Zékaznik: Obec Sedlice Objednéavka ¢.:
Sedlice 19
262 42 Rozmital pod TremSinem
Misto odbéru: Vodovod, Hodémysl, €.p. 16 Datum odbéru: 12.5.2026 10:40
Identifikace: Datum pfijmu: 12.5.2026 12:00
Odbér provedl: Laboratof Ungrova Amalie Datum zahajeni analyz:12.5.2026
PFijem provedl:  Ungrova Amalie Datum ukonceni analyz:3.6.2026

Oznaceni vzorku: EA-11, 5252
Klasifikace vzorku: Pitna voda

(K13) Pitna voda, rozbor Uplny souvztazny dle Vyhl. MZd €. 252/2004 Sb. v platném znéni Halogenoctové kyseliny

Vzorkovéni se provéadi podle SOP - OV1 (CSN EN ISO 5667-1,3,14, CSN 1SO 5667-5, CSN EN SO 19458).

S1, subdodavatel oznageného stanoveni: Zkusebni laboratof Cislo ¢.1247 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.,

Prazské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar kontroly kvality vody Oddgleni laboratorni kontroly Praha, Podolska 15/17, 147 00 Praha 4
S6, subdodavatel oznageného stanoveni: Zkusebni laborator ¢.1252 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.,

Povodi Vlitavy, statni podnik - Vodohospodarska laboratof Plzen, Denisovo nabfezi 2430/14, 301 00 Plzeni

Misto provadéni laboratornich Cinnosti: Laboratof 1.S¢V, a.s., Pfibram - Laboratof pitnych vod

*  ZkouSka provedena na misté odbéru vzorku

Limitni hodnoty byly pfevzaty z Vyhlasky MZd. CR ¢.252/2004 Sb. v aktualnim znéni, kterou se stanovi hygienické pozadavky na

pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody.Tyto hodnoty nejsou pfedmétem akreditace.

NMH- nejvysSi mezni hodnota MH-mezni hodnota DH-doporucena hodnota SH-smérna hodnota

Symbol " <" vyjadfuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti, A-metoda v rozsahu akreditace, N-metoda mimo rozsah akreditace,
SA-metoda v rozsahu akreditace subdodavatele

Nejistota méreni (NM) je vyjadrena jako kombinovana rozsifena nejistota (koeficient rozSifeni k=2) a charakterizuje interval, ve kterém lze
ocekavat skutecnou hodnotu s pravdépodobnosti 95%.

Nejistota méreni se nevztahuje na vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu laboratofe
nesmi byt protokol reprodukovan jinak nezZ cely. U vzork{ neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za

provedené analyzy.

Schvaluji: Sona Mala
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chemie

ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ
teplota * 141 °C 0,3 | SOP &.CH-19(CSN 757342) A 8 - 12 (DH)
pH 7,1 0,1 | sOP-¢.CH-01(CSN ISO 10523) A 6.5 - 9,5 (MH)
barva <4 mg/l Pt SOP & CH-29(CGSN EN ISO 7887, TNI | A max. 20 (MH)
75 7364)
zakal 0,6 ZF(n) 5% | SOP &.CH-17(CSN EN ISO 7027-1) A max. 5 (MH)
celkovy organicky uhlik <1,00 mg/I SOP &.CH-31(CSN EN 1484) A max. 5,0 (MH)
dusitany <0,010 mg/l SOP &.CH-04(CSN EN 26777) A max. 0,5 (NMH)
Zelezo <0,05 mg/l SOP &.CH-11(CSN ISO 6332) A max. 0,2 (MH)
pach prijatelny SOP &.CH-28(GSN 75 7340) A prijatelny
(MH)
chut prijatelna SOP &.CH-28(CSN 75 7340) A prijatelna
(MH)
chlor volny * 0,06 mg/| 2% | SOP &.CH-15(CSN EN SO 7393-2) A max. 0,30 (MH)
hydrobiologie
ukazatel vysledek | jednotka| NM | metoda limit, typ
Mikroskop.obraz:pocet 0 jedinci/ml SOP &HB-01(CSN 75 7712) A max. 50 (MH)
organism
Mikroskop.obraz:Zivé 0 jedinci/ml SOP &.HB-01(CSN 75 7712) N max. 0 (MH)
organismy
Mikroskop. obraz: abioseston 2 % SOP & HB-01(CSN 75 7713) A max. 5 (MH)
mikrobiologie
ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP &.M-02(CSN EN IS0 9308-1) A max. 0 (NMH)
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP &.M-02(CSN EN ISO 9308-1) A max. 0 (MH)
Enterokoky 0 KTJ/100ml SOP &.M-03(CSN EN ISO 7899-2) A max. 0 (NMH)
pocty kolonif pfi 36 °C 0 KTJ/ml SOP &M-06(CSN EN 1SO 6222) A max. 40 (MH)
pocty kolonii pfi 22 °C 0 KTJ/ml SOP &M-06(CSN EN ISO 6222) A max. 200 (MH)
specialni anorganicka analyza
ukazatel vysledek | jednotka| NM | metoda limit, typ
bromi€nany s1 <1,0 uo/l SOP &.SAK-30(CSN EN 1SO 10304-1,4) |SA max. 10 (NMH)
kadmium s1 <0,05 uo/l SOP &.SAK-95(CSN EN I1SO 17294-1,2) |SA max. 5,00 (NMH)
méd S1 6 Mg/l | 15% | sop &.SAK-95(CSN EN ISO 17294-1,2) |SA max. 1000 (NMH)
nikl s1 <1,0 g/l SOP &SAK-95(CSN EN 1SO 17294-1,2) |SA max. 20 (NMH)
olovo s1 <1,0 g/l SOP &SAK-95(CSN EN 1SO 17294-1,2) |SA max. 5 (NMH)
chloritany s1 <10 pg/l SOP &SAK-30(CSN EN 1SO 10304-1,4) |SA max. 250 (NMH)
chloreénany s1 <10 g/l SOP &.SAK-30(CSN EN 1SO 10304-1,4) |SA max. 250 (NMH)
suma chloregnany a s1 <10 g/l SOP &SAK-30(CSN EN 1SO 10304-1,4) |SA max. 250 (NMH)
chloritany
specialni organicka analyza
ukazatel vysledek | jednotka| NM | metoda limit, typ
1,2-dichlorethan s1 <0,10 pg/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 3,0 (NMH)
benzen s1 <0,10 pg/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 1,0 (NMH)
benzo(a)pyren (BAP) s1 | <0,0005 g/l SOP &SAK-23(CSN 757554) SA max. 0,01 (NMH)
fluoranten s1 | <0,0020 pa/l SOP &.5AK-23(CSN 757554) SA
benzo(b)fluoranten s1 | <0,0005 pg/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA
benzo(k)fluoranten s1 | <0,0005 pg/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA
benzo(g,h,i)perylen s1 | <0,0005 pa/l SOP &.5AK-23(CSN 757554) SA
indenol(1,2,3-cd)pyren s1 | <0,0005 Ha/l SOP ¢.SAK-23(CSN 757554) SA
suma PAU(4) s1 0 ug/l SOP &.5AK-23(CSN 757554) SA max. 0,1 (NMH)
tetrachlorethen (PCE) s1 <0,10 ug/l SOP 8.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 10 (NMH)
trihalomethany (THM) s1 0,79 ug/l | 20% | SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 50 (NMH)
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specialni organicka analyza

ukazatel vysledek | jednotka| NM | metoda limit, typ

trichlorethen (TCE) s1| <010 g/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 10 (NMH)

chloroform s1 <0,10 uo/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 30 (NMH)

bromoform st 0,31 Mg/l | 20% | SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA

dibromchlormethan s1 0,34 pa/l 20% | SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA

bromdichlormethan s1 0,14 pa/l 20% | SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA

toluen s1 <0,10 pg/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA

o-xylen s1 <0,10 pg/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA

m+p-xylen S1 <0,10 ug/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA

o+m-+p-xyleny S1 <0,1 ug/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA

etylbenzen S1 <0,10 ug/l SOP ¢.SAK-21(EPA 524.2) SA

bromdichloroctova kyselina sg <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN SO 20179, FA

(DCBAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

bromchloroctova kyselina s <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 1SO 20179, FA

(BCAA) CSN 1SO 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

dibromchloroctova kyselina sg <2 pa/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN SO 20179, FA

(DBCAA) CSN 1SO 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

dibromoctova kyselina S6 <2 po/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 1S0 20179,  |FA

(DBAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

dichloroctové kyselina S6 <2 po/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 1S0 20179,  |FA

(DCAA) ESN 1SO 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

halogenoctové kyseliny S6 0 pa/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN I1SO 20179, FA max. 60 (NMH)

(HAA) - suma 5 CSN 1S0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

halogenoctové kyseliny S6 0 ug/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 150 20179,  |FA

(HAA) -suma 9 CSN 1SO 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

monobromoctova kyselina  sg <2 pa/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN SO 20179, FA

(MBAA) CSN 1SO 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

monochloroctova kyselina  sg <2 pa/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN SO 20179, FA

(MCAA) CSN 1SO 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

tribromoctova kyselina S6 <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 150 20179,  |FA

(TBAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

trichloroctova kyselina S6 <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 1SO 20179, FA

(TCAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

Poznamka ke stanoveni suma PAU(4): soucet CtyF stanovenych hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, benzo(k)fluorantenu a
indeno(1,2,3cd)pyrenu.

Poznamka ke stanoveni trihalomethany: soucet stanovenych hodnot chloroformu, bromoformu, dibromchlormethanu a
bromdichlormethanu.

Pozndmka ke stanoveni o+m-+p-xyleny: soucet stanovenych hodnot o-xylenu a m+p-xylenu.

Poznamka ke stanoveni halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 5: soucet péti stanovenych latek: kyselina monochloroctova, kyselina
dichloroctova, kyselina trichloroctova, kyselina monobromoctova, kyselina dibromoctova.

Pozndmka ke stanoveni halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 9: soucet deviti stanovenych latek: MCAA, DCAA, TCAA, MBAA,
DBAA, BCAA, DCBAA, DBCAA, TBAA.

Pozndmka k parametru 1,1,2,2-tetrachlorethen: soucet koncentraci tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmi prekro€it 10 ug/I.
Pozndmka k parametru 1,1,2-trichlorethen: soucet koncentraci tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmi pfekrocit 10 ug/I.
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Zakaznik(m, ktefi se odvolavaji na ¢innost Laboratofe 1.S6V, a.s., Pribram, ktera je pfedmétem akreditace, doporucujeme pouZivat tento text:
Zkouseno v Laboratofi 1.S€V, a.s., P¥ibram, ktera je akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

k fyzikalng-chemickym, mikrobiologickym a biologickym rozbortim pitnych, surovych, podzemnich, povrchovych a odpadnich vod véetné vzorkovani,
zkuSebni laboratof ¢. 1430."

Kombinovana znacka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkouskach nesmi byt zakazniky dale pouzivana.

KONEC PROTOKOLU O ZKOUSKACH
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1.S¢V, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku oddil B, vlozka 10383,

u Méstského soudu v Praze, dne 25.06.1993, ICO: 475 49 793,

DIC: CZ47549793, Bank. spojeni: KB Pfibram, &.0.: 51-8082990277/0100

Laborator 1.S¢V, a.s., Pfibram
Novohospodska 93, 261 80 Pribram IX
Laborator pitnych vod
Telefon: 318 494 233, Fax: 318 633 070, e-mail: laborator@1scv.cz

Posouzeni vysledkl analyzy vzorku ¢.808/2026

Zékaznik: Obec Sedlice Objednéavka ¢.:
Sedlice 19

262 42 Rozmital pod TremSinem

Misto odbéru: Vodovod, Hodémysl, €.p. 16 Datum odbéru: 12.5.2026 10:40
Identifikace: Datum pfijmu: 12.5.2026 12:00
Odbér provedl: Laboratof Ungrova Amalie Datum zahajeni analyz:12.5.2026
PFijem provedl:  Ungrova Amalie Datum ukonceni analyz:3.6.2026

Oznaceni vzorku: EA-11, 5252
Klasifikace vzorku: Pitna voda

Analyzovany vzorek vyhovuje vyhlaSce MZd. €. 252/2004 Sh. v platném znéni ve vSech stanovenych parametrech.

Rozhodovaci pravidlo: Nejistota méFeni se pti hodnoceni shody vysledkd s pfedepsanym limitem nezohlediuje.

Prilohou posouzeni vysledkd je protokol o zkouskach ¢. 982/2026

PFbram, 11.6.2026 1.S¢V,as. ™ Soffa Mala

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10 technicky vedouci laboratofe
I€: 47549793, DIC: CZ47549793

provoz:
Novehespodska 83, 261 80 Pfibram 1X



